
九州 支部

【件　　名】220kV鉄塔がいし金具取替作業中における作業員墜落負傷災害

【発生状況】

　　被災者は、220kV耐張鉄塔 2号線 上線のがいし金具取替作業において、タワーホーム

　（梯子）から鉄塔腕金部へ移動中（移動ロープ使用）、タワーホームの腕金側の固縛が

　緩み、タワーホームが傾いたことによりバランスを崩し墜落。

　　被災者は、上線の丙種接地棒に衝突した後、中線の腕金吊材に衝突。（移動ロープは

　安全帯に付いた状態であり、ショックアブソーバの動作なし）その後、ウインチにより

　被災者を地上まで降ろし、救急車にて搬送。

【経　　緯】

　[2021年4月8日（木）]

作業前ミーテイング

8:31 停止連絡・作業開始許可

8:42 検電・乙種接地付け

8:43 作業着手

ｏ移動ロープ、タワーホーム設置

ｏ作業員Ｂがカムアロング設置後、作業班長Ａ（被災者）はタワーホームを

　使って腕金先へ移動

10:22 災害発生

10:24 119番通報

10:30 救急車現場到着

警察現場到着　現場検証開始

10:45 医療機関へ搬送

11:50 警察現場検証終了

13:35 医師から被災者の状況について口頭説明

【被災状況】・第１腰椎の破裂骨折：4/12(月)手術実施、入院3週間程度

・右肩脱臼：処置終了

・全治については、現段階では不明

【当日の服装】

ヘルメット、上下作業服、安全靴、手袋、安全帯
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〔被災時状況写真〕

ｏ上線丙種接地棒に衝突、その後中線腕金吊材に衝突

〔タワーホームの状況写真〕

ｏ固縛（固定ロープ）が緩みタワーホーム（梯子）が傾いた状況

（様式－2）
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〔被災状況詳細〕
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