
関西支部

   　　　　　　    電力線張替工事における誘導感電災害 

8:00 TBM-KY実施（安責1名、作業員、被災者含み５名）

8:50

14:00 ２Ｌ中相若側の延線が完了。

14:20 中相若側の延線および仮上げ終了後、緊線準備、２Ｌ下相の延線準備、後片付け開始

中相老側電線をポストから腕金先に移線。（腕金強度不足が生じるためポストに移線して

いた電線を腕金先に戻し）

14:40 中相老側移線完了。被災者が中相老側アークホーンに接地を取付け、タワーホームを

設置。その後、タワーホーム上を移動し、がいし連とクランプの接続を完了。

15:09 被災者は、作業完了後、塔体へ向かってタワーホーム上を移動、腕金吊材に触れた際に

誘導により感電した。（災害発生）塔上作業員が「バチバチ」という音と、「うっ」の

声を聞き、吊材を持った状態で硬直している被災者を発見した。（発見時は、中相老側

の接地が外れていた。）

15:10 作業現場から救急要請

15:12 塔上作業員が接地を取付け、被災者を救助。

15：18 作業班により被災者を救助。（地上へ降下）意識あり。腕に火傷あり。

（肩を借りて歩行可能な状態）

15：34 救急車到着。

16：30 〇〇病院被災者到着  診察

（火傷の部位 両足のすね、右手中指、右側腹部、意識あり、血圧も安定している）

18:50 〇〇病院では、治療困難なため〇〇大学病院へ搬送

20:40 〇〇大学病院到着　手術（右腕の腫れに対するもの）実施

10:00 手術（右手人差し指第三関節まで切除）実施

術後状況（意識があり、普通に会話できる状態）を確認

以降、ＩＣＵに入り、経過観察

【体　制】　元請A社―下請B社（被災者）

【傷病名】　　電撃傷、右上肢コンパートメント症候群

7月13日

２Ｌ中相若側の既設線撤去、延線開始。
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 令和　３ 年　７月１２日（月曜日）１５ 時　０９分
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災　害　概　要　図
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（様式－2）

災　害　概　要　図
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接地金具仕様
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