
九州支部

電線張替工事における作業員死亡災害

当日、当該作業班は、作業員9名（被災者含む）と50万Ｖ　Ｍ幹線の2号線

電線張替工事において、№22鉄塔にて中相電線を緩めて金車に移す作業中

に何らかの原因で意識不明となり、電線にぶら下がった状態となった。

＊詳細な災害原因について確認中

　[2022年9月22日（木）]

8:30 ＴＢＭ－ＫＹ実施

9:10 中相電線(4条)の緩線作業着手

12:20 中相電線(4条)の緩線作業完了

12:35 工具類撤去作業着手

12:46 災害発生

13:03 救急車及びドクターヘリを手配要請

13:45 警察到着、現場検証

14:17 ドクターヘリにて被災者搬送

14:33 病院到着

15:20 被災者の死亡を確認

17:50 病院での検視終了

　[2022年9月23日（金）]

10:20 労働基準監督署による現場検証

11:30 司法解剖開始

19:30 司法解剖終了

検視　　：電撃痕は認めれない(医師からの聞き取り)

司法解剖：電撃による致死的不整脈の疑い

作業服、導電性作業保護具(導電服、導電靴、導電靴下など)、

ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具
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