
関西支部

【発生状況】

電力線張替を完了し、社内検査を終えた後、Ａ脚９番アーム付近（セフティワイ

ヤ中間固定金具付近）より降塔中、もしくは、切替中に墜落（推定）

【発生経緯】

  8:00 現場事務所にてTBM-KY実施　

  8:30 昇塔開始

  9:01 写真撮影のため、8番アーム→１番アームへ移動

  9:16 1～6番アームの最終確認をしながら、７番アームへ移動

  9:18 ７番アームで、仮預け物の固縛状況を確認

  9:20 ７番アームから降塔を開始

 12:20 病院にて死亡確認

 　被災者：死亡　

　           ・作業責任者　１名

【安全装備】

保安帽、フルハーネス型墜落制止用器具、安全靴、手袋、

キーロック方式による作業。

             ・作業員　　　５名
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       　　　　　         電線張替工事中における墜落死亡災害

      もしくは、切替中に墜落（推定）

【体　制】　元請　Ａ社　 　７名　　（全員元請直営作業員）

  　　　　　 ・技術員　　　１名　  （被災者）

【被災状況】

  9:23 Ａ脚９番アーム付近（ｾﾌﾃｨﾜｲﾔ中間固定金具付近）より降塔中、

  9:24 救急連絡

（調査中）

（検査）



〇被災時、作業責任者と作業員Ａは、
　７番アームで作業中。
〇地上作業員は、工具等の片付け中。
〇墜落の直前・瞬間は誰も見ていな

かった。

①セフティワイヤ用安全器は「開放」状態、かつ、
キーロック本体に刺さった状態

②ワークポジショニングロープのフックは両方とも
左側のＤ環にかかっていた。

　補足：塔上ではｷｰロックﾛｰﾌﾟを使用しており、
ﾗﾝﾔｰﾄﾞ（背中からのﾛｰﾌﾟ）は装着なし）

（様式－2）
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