
九州支部

電線張替工事における作業員負傷事故

　被災者は、№65～№70間の電線張替工事に伴う準備作業において、№70から

エンジン場間でロープからワイヤーに引き替える作業中、緊線ウインチに固縛

していたロープを緩める際、ウインチ操作レバーに接触してウインチが回転し、

何らかの原因で右手の指を切断した。

8:47 ＴＢＭ－ＫＹ実施後、モノレールにて№70鉄塔へ移動。

9:00 №70鉄塔作業着手

10:35 災害発生

11:29 救急車が到着し病院へ搬送を開始

11:55 被災者が病院に到着し応急処置開始

14:15 応急処置を完了し、別の病院へ転院

15:56 別の病院へ到着

16:45 別の病院で手術を開始

右人差し指　第二関節切断

安全帽、作業服、雨合羽、安全長靴、ゴム手袋
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墜落・転落

その他

感　電転　倒
物の飛来・
落下

崩壊・倒壊
切れ・
こすれ

天  候

年令 ３０ 才

はさまれ・
巻き込まれ

工具防具
の不良

電気工作
物の不良

負傷　１　名  職種　架線電工

作業方法
の不良

作業者
の過失

共同作業
者の過失

 死亡　　  名

調査
測量

発  生  日  時

災 害 の 程 度

作業準備
の不良

（様式－1）

 令和 ５ 年 ６月１１日（日曜日）　　１０時３５分頃
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撤  去

小雨

基  礎 組  立 足  場伐　採

その他

架  線工 事 の 種 類

【 件 名 】

【発生状況】

災

害

の

状

況

【服装・装備】

【被災程度】

【 経 緯 】



【概要図】

【発生状況】

（様式－2）

災　害　概　要　図


