
関東支部

【件名】

　緊線作業中にバランスを崩して緊線梯子が充電部に触れ感電負傷

【発生状況】

【発生経過】

9月15日（金）

7:35  朝礼（新TBM-KY）実施

8:40  作業開始 ○○線№27下相電線 既設鉄塔から新鉄塔へ移線

9:00  ○○線№27 移線終了

9:35  ○○線№27→○○線№28へ移動

9:45  ○○線№28緊線作業開始

11:19 「災害発生」作業員の意識はあり，共同作業員の介助により降塔

11:19  救急車手配

11:23  救急車到着

11:30  病院へ搬送

11:50  病院に到着し治療開始

【被災程度】

　前胸部・左大腿部熱傷

【服装】

　安全帽，作業服，安全靴，革手袋，フルハーネス

【添付資料】

　災害概要図
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（様式－1）

 令和5年9月15日（金曜日）　11時19分

災 害 速 報

撤  去 その他

負傷1名 職種　架線作業員 年令 38才 経験年数 1年10ヶ月

仮  設

  66kV・2回線送電線の，2号線中相腕金吊材から上相電線に設置していた緊線梯子を中相電線に付け
替えるために，緊線梯子の先端フックを外した際，バランスを崩して1号線中相の充電部に緊線梯子
が接触し，感電した。
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（様式－2）

災　害　概　要　図

（出典）藤井電工㈱ホームページ
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