
関東支部

【件名】

【発生状況】

【時系列】

8:15 　元請社員3名，作業班長1名，作業員13名にてTBM-KY実施

8:25 　154kV送電線№12-1へ移動

8:30 　被災者のほか共同作業員3名にて作業開始

9:00 　被災者のほか共同作業員1名にて鉄塔への昇塔開始

9:30 　被災者はC2腕金にてがいし装置の取外しと取付作業を開始

10:25 　被災者はがいし吊ワイヤと金車をC1腕金からC2腕金へ降ろすため，C1腕金へ移動

10:30

10:35

※がいし吊ワイヤと金車をC2腕金に降ろすのに接地線が支障となることから，

　接地板に付けていたアース側金具を誤って外してしまった。鉄塔上の共同

　作業員が被災者の声に気付き，被災者の反応が無かったためC1腕金に移動。

10:37

10:40

10:45

11:06

11:34

【被災程度】

【服装】

　安全帽，作業服上下，革手袋，安全靴，安全帯（フルハーネス）

【添付資料】

　災害概要図

　感電災害発生

・被災者は154kV送電線№12-1鉄塔の電線架線工事に伴い，鉄塔腕金に金車とワイヤを設置し，ワイ
　ヤを利用して腕金にがいし連を付ける作業を行っていた。
・被災者はC1腕金に設置していた金車とワイヤをC2腕金に降ろす際に，誘導電流用接地が支障とな
　る事から，誘導電流用接地を付け替えようとした。
・被災者が誘導電流用接地を付け替える際，手順を誤ってライン側金具が付いた状態で，アース側
　金具を先に外したことによって，外したアース側金具と鉄塔腕金の間に入り，電気的な回路とな
　り感電負傷した。

その他

墜落・転落
切れ・
こすれ

転　倒
物の飛来・

落下

　電線架線工事における誘導による感電負傷

工具防具
の不良

その他

（様式－1）

 令和6年7月20日（土曜日）　10時35分頃

災 害 速 報

撤  去 その他

負傷1名 職種　架線作業員 年令 31歳 経験年数 13年

基  礎

作業者
の過失

共同作業
者の過失

はさまれ・
巻き込まれ

架  線

晴れ

伐　採 運　搬 組  立 足  場

天  候

工 事 の 種 類
調査
測量

発  生  日  時

災 害 の 程 度  死亡－名

仮  設

　C1腕金に到着しがいし吊ワイヤと金車を外す作業を開始

　火傷(右耳，右胸，右背中)，皮膚の欠損(右手首,左足親指)

災
 
害
 
の
 
状
 
況

原     因

感　電

電気工作
物の不良

災 害 の 種 類 崩壊・倒壊

作業準備
の不良

作業方法
の不良

　共同作業員は新たに電線に接地を付けた後，被災者の感電状態が解消されたことを確認

　し，被災者に声掛け。被災者は意識を取り戻し，自力降塔が可能であることを確認。

　被災者は自力で降塔

　元請社員が救急車を要請

　救急車到着

　病院到着



（様式－2）
災　害　概　要　図

災害発生状

作業状況
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