
中部支部

[件　　名]  電線張替工事中に、絶縁間隔測定の為がいし連移動中に墜落災害

[作業内容]  ジャンパ線圧縮、絶縁間隔測定、OPGW弛度調整

[発生状況]  

　9：53 　被災者は、１LC３の絶縁間隔測定の為、がいし連へ移動する際に１LC3アーム

　吊材用平面補助材に取り付けた移動ロープが何らかの原因で外れ、４５度傾斜

　面へ墜落し、その反動で伐採木の集積場へ転落し、その先の樹木に引っ掛かり

　静止した。

　11：06 　消防による被災者の救助開始。

　11：33 　被災者は消防の担架にて下山。

　12：36 　被災者は、救急車にて医療機関に搬送された。

[被災程度]  　２ヶ月（左脛骨骨折、左腓骨近位骨折、腰椎骨折、下顎骨右骨折、左血胸）

[被災者の服装]  作業服着用、雨具着用

[防、保護具の使用状態]  ヘルメット、墜落制止用器具、安全靴、手袋
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【現場状況】
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