
１．日時 2023年5月25日　11:15～14:00

２．工事件名 110kV鳥取線No.11～21経年鉄塔建替工事
　　　　　　　　【工事請負者:東洋電気工業㈱　施工班:新鋭電設工業㈱】

３．参加者 大橋　現場代理人
藤井、山本　技術員
生田　山陰営業所⾧
難波　技術・営業部⾧

㈱サンテック 大上　送電工事部⾧　　
日本リーテック㈱ 岡田　西日本電力支店⾧　

㈱九建 神垣　広島支社支社⾧　

４．施工内容 №20　基礎工事(型枠工)

５．概要説明 大橋現場代理人より工事概要説明

６．パトロール実施結果の講評
【良かった点】
　・「外すな支線」の表示や墜落転落防止対策が十分行われていた
　・ライナープレート昇降口にステップが取付けてあった
　・見通し悪い事務所出入口にカーブミラーが設置してあった

【気づき・提案事項】
　・既設鉄塔に支線ワイヤーを直に取付けてあったので、添木等で保護すること
　・コンプレッサー、バックホー等の重機に持込許可書等の掲示がなかった
　・石綿調査結果報告の表示がなかった(法令により表示義務となったと思う)
　　　→石綿の有無にかかわらず必要(関係資料添付)

以　上

2023年5月29日

2023年度　安全部会B班(第1回)安全パトロール結果報告

　送研中国支部　安全部会
　　(B班：ｻﾝﾃｯｸ・東洋電気工業・日本ﾘｰﾃｯｸ・九建)
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